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DZERAMA UDENS IZMEKLEJUMU PROGRAMMA 2018. GADAM
PEC DEZINFEKCIJAS VEIKSANAS

1. Udens piegadataja /partikas
uzpémuma nosaukums un
registracijas numurs

Pasvaldibas SIA “’Maltas dzivok|u — komunalas saimniecibas
uznémums’’ reg.Nr.42403000932

2. Udensapgades sistémas
nosaukums

Luznavas c. Lliznavas pagasts Rézeknes novads

3. Dzerama idens ieguves avots
(Pieméram, virszemes avots, grodu
aka, caurujaka, artéziskais urbums
un ta identifikacijas numurs)

Artéziskais urbums DB 6786

4. Dezinfekcijai paklautais Udenstornis
objekts un adrese

(Pieméram, rezervuars, hidrofors,

tidensvadi)

5. Paredz@tais dezinfekcijas 27/03/2018
veik§anas laiks 25/09/2018
6. Paredzgtais kontroles paraugu 28/03/2018
nemsanas laiks un paraugu skaits | 26/09/2018

7. Parauga nem$anas vieta un
adrese

Liiznavas ¢., Jaunatnes iela 1 dzivok]a virtuves krans

8. Izmekl&jumu programma
nosakamie raditaji

(Saskand ar Ministru kabineta
14.11.2017. noteikumu Nr.671

. Dzerama didens obligatas
nekaitiguma un kvalitates prasibas,
monitoringa un kontroles kartiba”
13. punkta prasibam)

Clostridium perfringens (ieskaitot sporas);

Koliformas baktérijas (skaits);

Dezinfekceija lietoto kimisko reagentu atlieku kldtbiitne (pH)
Citi raditaji (péc tdens piegadataja vai pasiititaja vélmeém)

9. Tehnologiska procesa apraksts
(aprakstit, ka tiks nodrofinata
prasiba — tirit, mazgat, dezinficét)

Pirms dezinfekcijas veik8anas rezervuars pilniba tiek iztuk3ots.
Pé&c iztukSoSanas rezervuara sienas tiek tiritas ar augstspiediena
Udens plismu un noskalotais tidens tiek izsfiknéts un novadits
kanalizacijas t1kla, pec ka seko virsmu apstride ar dezinfekcijas
Iidzekli Carela Bio Plus (satur Gidenraza parskabi un salsskabi),
dezinfekcija ar nosmidzinasanas metodi (0.5-1% 8kiduma). Péc
aptuveni 15-20 mindtes reakcijas laika, sienas atkartoti tiek
nomazgatas ar augstspiediena fidens plismu lidz pH=7.0.

10. Dezinfekcija pielietojama
viela (reagenta pamatviela)

Carela Bio Plus (satur iidenraza parskabi un salsskabi)

11. Dezinfekcijas veicgjs
(apmacitam darbiniekam noradit
sertifikata numuru / juridiskai
personai - registracijas numury)

SIA “’Rézeknes fidens’’ reg.Nr.40003218631

Izmeklejuma programmu izstradaja:

SASKANOTS

F331-v2

PSIA ¢’Maltas dzivok]u-komunalas saimniecibas uznpémuma’’

inzenieris J.Smaukstelis 646-31056 %—’

maltasdzksu@maliasdzksu.lv
(amats, vards, uzvirds, kontakttalrunis, elektroniska pasta adrese, paraksts)
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